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INTRODUCCIÓN
Para mejorar la productividad del gas de Camisea en la produc-
ción de energía eléctrica, se dispuso que las actuales plantas 
térmicas a gas deberán mejorar su equipamiento para producir 
más electricidad usando la misma cantidad de combustible. El 
Decreto legislativo 1041 de junio del 2009, busca impulsar las 
inversiones en el sector eléctrico y dispone que el valor inicial 
de la efi ciencia térmica reconocido, será de 30% durante los 36 
primeros meses de entrada en vigencia de esta norma, y que 
después deberá incrementarse a 50%. Esto signifi ca que las ac-
tuales plantas térmicas a gas natural, que operan con turbinas 
bajo ciclo simple, deberán mejorar su tecnología para utilizar al 
máximo el gas y ampliar su potencia, y esto se logra en un ciclo 
de potencia combinados de gas y vapor.
Para el caso de la Empresa de Generación Termoeléctrica Ven-
tanilla S.A. (Etevensa), que contaba con una planta de genera-
ción con turbina a gas, la generación utilizando Diesel le repor-
taba 320 MW a un costo unitario de US$ 100 por MWh. Luego 
del proceso de conversión de sus unidades de producción en 
el que pasa de usar diesel a gas natural, cuya inversión fue de 
aproximadamente US$ 15 millones, se ha estimado que el costo 
de cada MWh podría situarse en un promedio de US$ 24, re-
duciéndose en alrededor de 78% su costo de generación. Sin 
embargo, esta empresa planifi có lo que se denomina “cerrar el 
ciclo”, es decir, instalar una planta de generación con turbina 
a vapor, logrando de esa manera trabajar con una central de 
ciclo combinado con una efi ciencia mejorada superior al 50%.
Finalmente, cabe indicar que los usuarios se ven benefi ciados 
de estos procesos de modernización que abaratan los costos 
de generación eléctrica y permiten ampliar la oferta del servicio 
eléctrico.
Igualmente, la empresa Egechilca, de capitales panameños ini-
ció la construcción de su planta termoeléctrica en la localidad 
de Las Salinas (Chilca), al sur de Lima, y que demandará una 
inversión de 500 millones de dólares.
La Central Termoeléctrica de Chilca es un proyecto que, por su 
envergadura, se constituye en el más importante realizado en 
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Ahorro del gas de Camisea por uso de un 
ciclo de potencia combinado de gas y vapor 
en la generación eléctrica
RESUMEN
 Las centrales térmicas instaladas alimentadas a gas 
natural actualmente son de ciclo simple con una efi -
ciencia que no sobrepasa el 30%. Para sacar el ma-
yor provecho del gas de Camisea para la producción 
de energía eléctrica, se dispuso a través del Decreto 
legislativo 1041 que las actuales plantas térmicas a 
gas deberán mejorar su equipamiento para producir 
más electricidad usando la misma cantidad de com-
bustible. Este decreto busca impulsar las inversiones 
en el sector eléctrico y dispone que el valor inicial de 
la efi ciencia térmica reconocido, será de 30% duran-
te los 36 primeros meses de entrada en vigencia de 
esta norma, y que después deberá incrementarse a 
50%. El trabajo consiste en determinar el aumento 
de la efi ciencia térmica por modifi cación de las cen-
trales actuales, a ciclo combinado gas-vapor, con el 
consiguiente ahorro de gas natural.
Palabras clave: Ciclo combinado turbina a gas y 
vapor, ciclo termodinámico combinado.
CAMISEA GAS SAVINGS BY USE OF A COMBINED 
CYCLE GAS POWER AND STEAM POWER 
GENERATION
ABSTRACT
A combined cycle is characteristic of a power 
producing engine or plant that employs more 
than one thermodynamic cycle. Heat engines are 
only able to use a portion of the energy their fuel 
generates (usually less than 30%). The remaining 
heat from combustion is generally wasted. 
Combining two or more “cycles” such as the Brayton 
cycle and Rankine cycle results in improved overall 
effi ciency. In a combined cycle power plant (CCPP), 
or combined cycle gas turbine (CCGT) plant, a gas 
turbine generator generates electricity and the waste 
heat is used to make steam to generate additional 
electricity via a steam turbine; this last step enhances 
the effi ciency of electricity generation.
Keywords: Combined gas and stean turbine, 
thermodynamic cycle combined.
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Las turbinas a gas en la planta de ciclo combina-
do utilizarán aproximadamente 37% de la energía 
del gas natural para producir electricidad. La ener-
gía restante irá al RCGV donde ocurre el traspaso 
térmico en el vapor. El vapor del RCGV accionará 
una turbina para convertir el 17% adicional de la 
entrada de energía total en electricidad. Concluido 
el proyecto, la potencia total generada en la planta 
será proporcionada a la empresa distribuidora Luz 
del Sur en la estaciones de la subestación de San 
Juan y en las nuevas instalaciones de la subesta-
ción Chilca a ser construida e implementada por 
Luz del Sur.
CICLO DE POTENCIA A GAS
Un área importante de aplicación de la termodiná-
mica es la generación de potencia. Los ciclos ter-
modinámicos se clasifi can como ciclos de gas y 
ciclos de vapor, dependiendo de la fase del fl uido 
de trabajo. En los ciclos de gas, el fl uido de traba-
jo permanece en la fases gaseosa durante todo el 
ciclo, mientras que en los de vapor el fl uido de tra-
bajo existe como vapor durante una parte del ciclo 
y como líquido durante otra.
Las turbinas de gas generalmente operan en ciclo 
abierto, como se observa en la Figura 1 . Se in-
troduce aire fresco en condiciones ambiente dentro 
del compresor donde su temperatura y presión se 
eleva. El aire de alta presión sigue hacia la cámara 
de combustión, donde el combustible se quema a 
presión constante. Los gases de alta temperatura 
que resultan entran a la turbina, donde se expan-
den hasta la presión atmosférica, produciendo po-
tencia. Los gases de escape que salen de la turbina 
se expulsan hacia fuera (no se recirculan), causan-
do que el ciclo se clasifi que como abierto.
En los ciclos de potencia de gas, el fl uido de tra-
bajo permanece como gas durante todo el ciclo. 
Los ciclos de potencia de gas reales son bastante, 
complejos. Para reducir el análisis a un nivel ma-
nejable, se utilizan las siguientes aproximaciones, 
conocidas comúnmente como suposiciones de aire 
estándar.
El ciclo de turbina de gas abierto descrito anterior-
mente puede modelarse como un ciclo cerrado, 
como se indica en la Figura 2 ,empleando las supo-
siciones de aire estándar.
términos de generación termoeléctrica en Perú, a 
partir del aprovechamiento del gas de Camisea. 
Constituirá entre el 15-20% de la energía generada 
en el Perú y convertirá a la Empresa de Generación 
Eléctrica de Chilca S.A.-EGECHILCA en el tercer 
más importante productor de electricidad, a través 
de una energía sostenida y asegurada a lo largo 
del año, a diferencia de las generadas por centrales 
hidroeléctricas que dependen de la estacionalidad 
del agua.
La planta de generación termoeléctrica será de ci-
clo combinado y tendrá una potencia de 520 MW, 
produciendo energía mediante dos turbinas de 
combustión de gas y una turbina de vapor de alta 
efi ciencia y de bajo costo. Se estima que consu-
mirá alrededor de 78 millones de pies cúbicos del 
gas natural de Camisea. En general, el proceso de 
generación es limpio y el proyecto califi ca para cré-
ditos ambientales del protocolo de Kyoto.
El área del proyecto está ubicada en la localidad de 
Las Salinas, distrito de Chilca, provincia de Cañete, 
departamento de Lima, a 63 Kilómetros al sur de 
Lima. 
Para el sistema de enfriamiento del condensador 
de la turbina a vapor, se utilizará agua de mar, el 
que captará el agua de mar a unos 75 metros de 
la playa mediante un sistema de bombeo (tuberías, 
válvulas y electro bombas) de 8,20 m3/s de capaci-
dad y, luego de pasar por el condensador será re-
tornada al mar a través de tuberías de 1,5 metros 
de diámetro.
Se espera que la efi cacia total de la planta de ciclo 
combinado de EGECHILCA, sea del orden del 54%. 
Fuente: Termodinámica, Yunus Cengel.
Figura 1. Turbina de gas de ciclo abierto.
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     Fuente: Termodinámica Yunus Cengel.
Figura 2. Turbina de gas de ciclo cerrado.
- El fl uido de trabajo es aire que circula de modo 
continuo en un circuito cerrado y siempre se 
comporta como un gas ideal.
 -  Todos los procesos que integran el ciclo son in-
ternamente reversibles.
-  El proceso de combustión es sustituido por un 
proceso de adición de calor desde una fuente 
externa (Figura 3).
-  El proceso de escape es sustituido por un proce-
so de rechazo de calor que regresa el fl uido de 
trabajo a su estado inicial.
Las suposiciones de aire estándar previamente es-
tablecidas permiten simplifi car de modo considera-
ble el análisis sin apartarse de manera signifi cativa 
de los ciclos reales. Este modelo simplifi cado per-
mite estudiar de manera cualitativa la infl uencia de 
los parámetros principales en el desempeño de las 
máquinas reales.
Las turbinas de gas han experimentado un progreso 
y crecimiento fenomenal desde su primer desarrollo 
exitoso. Los esfuerzos para mejorar la efi ciencia del 
ciclo se concentraron en tres áreas:
1. Incrementar las temperaturas de entrada de la 
turbina.
2. Incremento de las efi ciencias de los componen-
tes de turbo maquinaria.
3. Adición de modifi cación al ciclo básico (innova-
ciones).
Ciclo Brayton simple
El ciclo de turbina de gas abierto descrito anterior-
mente puede modelarse como un ciclo cerrado, 
como se indica en la Figura 2, empleando las supo-
siciones de aire estándar. En este caso los proce-
sos de compresión y expansión permanecen igua-
les, pero el proceso de combustión se sustituye por 
uno de adición de calor a presión constante desde 
una fuente externa, mientras que el proceso de es-
cape se reemplaza por otro de rechazo de calor a 
presión constante hacia el aire ambiente. Este ciclo 
ideal que el fl uido de trabajo experimenta en este 
ciclo es el ciclo Brayton, el cual está integrado por 
cuatro procesos internamente reversibles:
1-2  Compresión isentrópica (en un compresor).
2-3  Adición de calor a presión constante.
3-4  Expansión isentrópica (en una turbina).
4-1  Rechazo de calor a presión constante.
Los diagramas T-s y P-v de un ciclo Brayton ideal 
se muestra en la Figura 4.
                   Fuente: Yunus Cengel.
Figura 3. El proceso de combustión se sustituye 
por otro de adición de calor.
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Fuente: Yunus Cengel.
Figura 4. Diagramas T-s y P-v para un ciclo 
Brayton ideal.
Como se observa, los cuatro procesos del ciclo Bra-
yton se ejecutan en dispositivos de fl ujo estable, por 
lo tanto se analizan como procesos de fl ujo estable. 
Cuando los cambios de energía cinética y potencial 
son insignifi cantes, el balance de energía para un 
proceso estable puede expresarse, por unidad de 
masa, como:
(qentrada - qsalida) + (wentrada - wsalida) = hsalida - hentrada
Por tanto, la transferencia de calor hacia y desde el 
fl uido de trabajo será:
 q entrada = h3 - h2 
 q salida = h4 - h1 
Entonces la efi ciencia térmica del ciclo Brayton ide-
al bajo suposiciones de aire estándar se convierten 
en:
ηtermica = wneto/qentrada = (qentrada - qsalida) / qentrada 
= 1 - qentrada / qsalida
Los procesos 1-2 y 3-4 son isentrópicos, por lo que 
P2 = P3 y P4 = P1 , por tanto
P2 / P1 = P3 / P4
Desviación de los ciclos reales de turbina de 
gas en comparación con los idealizados
Los ciclos reales de turbina de gas difi eren del ciclo 
Brayton ideal por varias razones. Por un lado, algu-
na disminución de la presión durante los procesos 
de adición y rechazo de calor es inevitable. Más 
importante aún es que la entrada de trabajo real al 
compresor será mayor y la salida de trabajo real de 
la turbina será menos debido a las irreversibilida-
des (Figura 5). Se menciona repetidamente en la 
termodinámica que las irreversibilidades son inhe-
rentes a todos los procesos reales y que su efecto 
siempre es la degradación del desempeño de los 
dispositivos. Cuanto más se acerque el proceso 
real al isentrópico idealizado, mejor se desempeña-
rá el dispositivo.
Fuente: Yunus Cengel.
Figura 5. Desviación de un ciclo de turbina de 
gas real del ciclo Brayton ideal como resultado de 
irreversibilidades.
La desviación del comportamiento real del compre-
sor y la turbina para el comportamiento isentrópico 
idealizado puede explicarse con precisión si se uti-
lizan las efi ciencias isentrópicas de la turbina (ηT) y 
el compresor (ηC), defi nidas como:
            η C = ws / w a ~ h2s – h1/ h2a – h1 
  η T = wa / ws ~  h3 – h4a/ h3 – h4s 
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Donde los estados 2a y 4a son los estados de sa-
lida reales del compresor y la turbina, respectiva-
mente, y 2s y 4s son los correspondientes al caso 
isentrópico, como se ilustra en la Figura 5. El efecto 
de las efi ciencias de la turbina y el compresor se 
ilustra a continuación con un ejemplo.
Un ciclo real de turbina a gas
Una central eléctrica opera en un ciclo Brayton 
con una relación de presión de 10. La tempera-
tura del gas es de 300 K en la entrada del com-
presor y de 1300 K a la entrada a la turbina. Si la 
efi ciencia isentrópica del compresor es de 80% 
y la de la turbina 85%, calculemos la efi ciencia 
térmica del ciclo real:
Proceso 1-2 (compresión isentrópica de un gas ideal):
T1 = 300 K, entonces h1 = 300.19 kJ /kg y Pr1 = 1,386
Pr2 = (P2/P1)x Pr1 = (10) (1,386) = 13,86, por tanto 
h2s = 575,59 kJ /kg
Proceso 3-4 (expansión isentrópica de un gas ideal):
T1 = 1 300 K, entonces h3 = 1 395.97 kJ /kg y Pr3 = 
330,9
Pr4 = (P4/P3)x Pr3 = (1/10) (330,9) = 33,09, por tanto 
h4s = 734,82 kJ /kg
ws compresor = h2s – h1 = (575,59 - 300.19) = 275,4 
kJ /kg
ws turbina = h3 – h4s = (1395.97 - 734,82) = 661,15 
kJ /kg
El trabajo real tanto del compresor como de la 
turbina se determinan utilizando las defi niciones 
de efi ciencias isentrópicas del compresor y la tur-
bina.
wa compresor = ws compresor / ηC = 275,4 /0,8 = 
344,25 kJ /kg
wa turbina = ws turbina x ηT = (0,85) (661,15) = 
561,97 kJ /kg
En el caso real el aire sale del compresor a una 
temperatura y entalpía más altas, las cuales son 
determinadas a partir de:
wa compresor = h2a - h1 entonces h2a = h1 + wa com-
presor = 300.19 + 344,25 = 644,44 kJ /kg
Por tanto,
q entrada = h3 - h2a = 1 395.97 - 644,44 = 751,53 kJ /kg
wneto = wa turbina - wa compresor = 561,97 - 344,25 
= 217,72 kJ /kg
ηtermica = wneto/q entrada = (217,72 /751,53) = 0,30 o 30%
CICLOS DE POTENCIA COMBINADOS DE GAS 
Y VAPOR
La continua búsqueda de efi ciencias más altas han 
originado modifi caciones innovadoras en las cen-
trales eléctricas convencionales. Una de esas mo-
difi caciones muy extendida incluye un ciclo de po-
tencia de gas que remata a un ciclo de potencia de 
vapor (Figura 6 ), esto se denomina ciclo combina-
do de gas y vapor , o solo ciclo combinado. El ciclo 
combinado más interesante es el ciclo de turbina 
de gas (Brayton), el cual remata al ciclo de turbina 
de vapor (Rankine), que tiene una efi ciencia térmi-
ca más alta que cualquiera de los ciclos ejecutados 
individualmente.
                                     Fuente: Yunus Cengel.
Figura 6. Central eléctrica combinada de gas y vapor.
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Con fi nes de comparación, con el ejemplo presen-
tado en la sección II.3, consideremos el ciclo de po-
tencia combinado de gas y vapor mostrado en la 
Figura 6 . El ciclo superior es un ciclo de turbina de 
gas que tiene una relación de presión de 10. El aire 
entra al compresor a 300 K y a la turbina a 1 300 
K. El fl ujo. La efi ciencia isentrópica del compresor 
es de 80%, mientras que la de la turbina de gas es 
de 85%. El ciclo inferior es un ciclo Rankine ideal 
que opera entre los límites de presión de 7 MPa y 5 
kPa. El vapor se calienta en un intercambiador de 
calor por medio de los gases de escape hasta una 
temperatura de 500 °C. Los gases de escape salen 
del intercambiador de calor a 450 K, calculemos la 
efi ciencia térmica del ciclo
Ciclo de gas: h8 = 880,36 kJ /kg
qentrada = 790,58 kJ /kg , wneto = 210,41 kJ /kg
h9 = h@ 450 K = 451,80 kJ /kg
Ciclo de vapor: h1 = hf a 5 kPa = 137,75 kJ /kg, v1 = 
vf a 5 kPa = 0,001005 m
3/kg
w bomba = v1(P2 – P1) = 0,001005 m
3/kg x (7000 – 5) 
kPa = 7,03 kJ /kg
h2 = h1 + w bomba = 137,75 + 7,03 = 144,78 kJ /kg
h3 = 3 411,4 kJ /kg
h4 = 2 073,0 kJ /kg
w turbina = h3 – h4 = 3 411,4 – 2 073,0 = 1 338,4 kJ/kg
w neto = wturbina – wbomba = 1 338,4 – 7,03 = 1 331,4 kJ 
/kg
q entrada = h3 – h2 = 3 411,4 – 144,78 = 3 266,62 kJ /kg
La relación de los fl ujos másicos se determina a 
partir del balance de energía en el intercambiador 
de calor:
Êentrada = Êsalida
mg h8 + ms h2 = mg h9 + ms h3
ms ( 3411,4 – 144,78 ) = mg ( 880,36 – 451,80 )
Por tanto:
  ms / mg = y = 0,131
Es decir 1 kg de gases de escape puede calentar 
únicamente, 0,131 kg de vapor cundo se enfrían. 
Entonces la salida total de trabajo por kilogramo de 
gases de combustión es:
wneto = wneto, gas + y wneto, vapor
= 210,41 kJ/ kg de gas + 0,131 kg vapor / kg de gas 
x 1 331,4 kJ/ kg de vapor
= 384,8 kJ/ kg de gas
De este modo, por cada kilogramo de gases de 
combustión producido, la central combinada entre-
gará 384,8 kJ de trabajo.
la efi ciencia térmica del ciclo combinado se deter-
mina a partir de:
q entrada = h6 – h7 =
ηtermica = w neto / qentrada = 384,8/ 790,58 = 0,49 o 49%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• La continua búsqueda de efi ciencias térmicas 
más altas ha originado modifi caciones innova-
doras en las centrales eléctricas convencionales
•  La modifi cación más extendida incluye un ciclo 
de potencia de gas (ciclo Brayton) que remata 
con un ciclo de potencia de vapor (ciclo Ranki-
ne), esto se denomina ciclo combinado.
•  El gas natural es el combustible más económico 
para la generación de electricidad y el que pro-
duce menor impacto ambiental.
•  Los recientes desarrollos tecnológicos para las 
turbinas de gas han logrado que el ciclo combi-
nado de gas y vapor resulte muy atractivo des-
de el punto de vista económico, ya que el ciclo 
combinado aumenta la efi ciencia sin incremen-
tar mucho el costo inicial.
•  Las nuevas centrales eléctricas deberán operar 
con ciclos combinados, y las centrales de vapor 
o de turbina de gas existente deberán convertir-
se en centrales de ciclo combinado, de acuerdo 
a lo establecido en la tercera disposición tran-
sitoria del Decreto Legislativo 1041, que esta-
blece que el valor inicial del rendimiento térmico 
neto reconocido será de treinta por ciento (30%) 
durante los primeros treinta y seis (36) meses 
de vigencia del presente Decreto Legislativo, 
después se incrementará a cincuenta por cien-
to (50%) para los siguientes cuatro (4) años. El 
Ministerio de Energía y Minas podrá incremen-
tar los rendimientos térmicos netos para los si-
guientes periodos de acuerdo al desarrollo tec-
nológico de las centrales térmicas.
•  Una mayor efi ciencia en las centrales térmica, 
implica menor consumo de gas natural, para 
producir la misma cantidad de energía eléctrica, 
por lo que las reservas de gas durarán mucho 
más tiempo.
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